
（参考１）

月日 県名 死亡 中毒 事故概要 ガス種

1 7月15日 高知県 0 4

換気設備不使用に伴う排ガスＣＯ中毒。
原因は、スチームオーブンを使用する際に、室温が上がらないように換気ダクトの電源を入れ
たり切ったりして使用を続けた結果、十分な換気が行われず不完全燃焼を起こしたものと推定
される。（ガス事業者推定）

都市ガス

2 8月23日 静岡県 0 11

給排気設備不使用に伴う排ガスＣＯ中毒。
原因は、業務用食器洗浄機を使用する際に、何らかの理由で給排気設備を稼働せず使用を
続けた結果、不完全燃焼を起こしたものと推定される。（警察、消防見解） 都市ガス

3 10月8日 静岡県 0 1

換気設備不使用に伴う排ガスＣＯ中毒
原因は、業務用麺ゆで器を使用する際に、換気設備が稼働していない状態（推定）で使用を続
けた結果、不完全燃焼を起こしたものと推定される。（ガス事業者推定） 都市ガス
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